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Фреонопровод прокладывается

в штробе

Внутренний блок настенного

типа Haier AS09NS2HRA

Мощность по холоду 2,5 кВт.

Фреонопровод

прокладывается в штробе

Фреонопровод

прокладывается в штробе

Фреонопровод проклад.

 под потолком 1-го этажа

Наружный  блок мульти-сплит

системы  Haier 4U26HS1ERA

Мощность по холоду 7,6 кВт.

N п.п. Наименование показателей Ед. Изм. К-во

1. Мощность охлаждения кВт. 7,6

2. Мощность Обогрева кВт. 8,6

3. Макс. потреб. электр. мощность кВт./В 2,5/220

4. Класс энергоэффективности А++

Показатели проекта

Примечание:

- Фреонопровод прокладывается в штробе.

- Электроснабжение подводится к наружному и внутренним блокам силами Заказчика.

- Удаления конденсата предусматривается на улицу.

Внутренний блок настенного
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Мощность по холоду 2,5 кВт.
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Мощность по холоду 2,5 кВт.
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