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Примечание:

- Труба водопроводная Rehau прокладывается под

потолком.

- Электроснабжение подводится к внутренним блокам

силами Заказчика.

- Удаления конденсата предусматривается в канали -

зацию с запаха затворным клапаном.

N п.п. Наименование показателей Ед. Изм. К-во

Фанкоил FWB10 кВт. 8,8

2. Мощность холодопроильности кВт. 9,8

3. Макс. потреб. электр. мощность кВт./В 3,8/220

4. Класс энергоэффективности А++

Показатели проекта
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Фанкоил канального типа

FWB10BT

Фанкоил канального типа

FWB10BT
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Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

РП

Исполнил Князев В.В.

ООО "Вигос -строй "

г . Москва

+7(495)762-62-28

Кондиционирование .

Квартира расположена по адресу : г . Москва , ул . Мытная , д . 7,

строение 1, кв . 308.

   Шифр :                                       К
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План растасовки оборудования .
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